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ke střídači
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BACK UPDATA
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ke střídači
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STOP (Rudá)
HRN55 (Rudá) - Monitorovací relé
KM1 (Rudá)
HDO (Bílá)
DRED (Bílá)
DRED (Bílá)

Označení svorkovnice

L3L2-WL01 L1 -WL02 L1 L2 L3 -WL03 L1 L2 L3 -WL04 L1 L2 L3 1 2 3 4 5 6 7 8

-QM01
Noark

Ex9I125
3P 40A

3

4

-KM
/1.7

5

6

7

8

SMARTMETER
NENÍ SOUČÁSTÍ

DODÁVKY

1

2

3

4

5

6

-FA
NOARK

EX9B40J
3P C6 

-FV/AC
SPD T1+T2

Ex9UE
4P  

PE

L1 L2 L3 N

1

2

3

4

5

6

-FARD
/1.3

NOARK
Ex9B40J
3P B25

Ex9JP
Monitorovací

relé

L1 L2 L3

12

11

14

1

2
-FAHDO

NOARK
EX9B40J

1P C6 

1

2

-KM2
/1.7

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

-FAZ
NOARK

Ex9B40J 3P B20

1

2

3

4

5

6

-FARD
/1.2

NOARK
Ex9B40J
3P B32 

1

2

-KM1
/1.7

3

4

5

6

A1

A2
-KMHDO

Noark
Ex9CH20 02

230V

43 /1.9

3

4

-KMHDO
/1.5

A2

A1
-KM1
Noark

Ex9CH25 40
230V

1 2 /1.3
3 4 /1.3
5 6 /1.4

N

A2

A1
-KM
Noark

Ex9CH40 40
230V

3 4 /1.2
5 6 /1.2
7 8 /1.2

1

2
-FASTOP

NOARK
EX9B40J

1P C6 

A2

A1
-KM2
Noark

Ex9CH25 40
230V

1 2 /1.5
3 4 /1.6
5 6 /1.6

NN

-K
M

BA
CK

UP /1
.8

19

20

N

A2

A1
-KMBACKUP

Noark
Ex9CH20 02

230V

2019 /1.7

1

2

3

4

5

6

7

8

-W
L0

2_
L1

/1
.3

-W
L0

2_
L2

/1
.3

-W
L0

2_
L3

/1
.3

-W
L0

2_
L1

/1
.2

-W
L0

2_
L2

/1
.2

-W
L0

2_
L3

/1
.2

-W
L0

3_
L1

/1
.3

-W
L0

3_
L2

/1
.3

-W
L0

3_
L3

/1
.4

-W
L0

3_
L1

/1
.4

-W
L0

3_
L2

/1
.4

-W
L0

3_
L3

/1
.4

12
/1

.6

12/1.4

PE

NN

PE

RJ45
KM

LIST
KRESLIL

SCHVÁLIL
R-AC-32

DATUM

DATUM

R-AC

ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R-AC-32

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93 4

1

2 5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

Daniel Šoukal
14.05.2022

1 1/

SYSTEM IN
od HDR

HLAVNÍ
VYPÍNAČ

SYSTEM OUT
do HDR

ON GRID
ke střídači

BACK UPDATA
RJ 45 - 

ke střídači

N (Bílá)
L (Černá)
STOP (Rudá)
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BACK UPDATA
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